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Копировал A4x3

07 03 19

Общие данные

4-я очередь комплекса малоэтажной жилой застройки "Троицкая слобода"по адресу:
Московская область городСергиев Посад,в районе пос. Гражданский. 

201/17-С1-НВ

Стадия

Р 1
Хасанова

Усов

Внутриквартальные сети

ООО "Проект 69"

водопровода
Лист Листов

5

Кол. уч.

ГИП

Разработал

Н.контр.

Подп.

Усов

№ док.Изм. ДатаЛист

Вз
ам

. и
нв

. №
Ин

в. 
№

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а

Со
гл

ас
ов

ан
о

Ссылочные документы

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

НаименованиеОбозначение Примечание

Трубопроводная арматураКаталог компании АДЛ

общепромышленного назначения

Изделия железобетонные для круглых3.900.1-14 вып.1

колодцев водопровода и канализации.

Подземные безнапорные трубопроводы из3.008.9-6/86

асбестоцементных, керамических, 

 пластмассовых и чугунных труб.

Спецификация оборудования

Прилагаемые документы

202/17-С1-НВ.С

Колодцы водопроводныет.п. 901-09-11.84

1. Рабочие чертежи разработаны на основании задания на проектирование

2. Технические решения, принятые в проекте, соответствуют действующим нормам,   правилам и

                                                     Общие указания

 СП 31.13330.2012 "Водоснабжение Наружные сети и сооружения"..

7. Основными грунтами, слагающими площадку являются: 

-почвенно-растительный слой -                        0,3м;

- суглинок коричневый,слоистый,тяжелый пылеватый,неводопроницаемый  -0.8-2.9 м

8. Подземные грунтовые воды (верховодка) вскрыты на глубине 0.3-0.2м. что соответствует 

 Проектом предусматривается гидроизоляция колодцев.

9. Глубина сезонного промерзания грунтов на открытой площадке составляет 1,4 м.

-суглинок коричневый, легкий песчанистый,неводопроницаемый - 6.9-8.9м

 абсолютной отметке 219.73-227.6 м абс. м.

6. Водопровод хоз.-питьевой, производственный, противопожарный

 6.1. Проектом предусмотрено подключение жилых домов 4-ой очереди строительства к ранее 

 6.4. Глубина заложения труб 1.99-2.40м.

 6.5. На сети монтируются колодцы из сборных железобетонных элементов по ТП901-09-11.84. Колодцы

устанавливаются на бетонную подготовку из бетона В 15.

 6.2. ВВводы в жилые дома предусмотрены из труб ПЭ 100 ПНД SDR17  ГОСТ 18599-2001 диаметром 110мм.

6.3. В колодцах установлены отключающие задвижки диаметром 100мм.

Наружные сети водоснабжения

Обозначение Наименование Примечание

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

202/17-С1-НВ

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта НК

3. Производство работ по прокладке наружных сетей водопровода и канализации   выполнить

 по СП 129.13330.2012.

4. В соответствии с п. 3.17 СП 129.13330.2012  монтаж трубопроводов и колодцев  (до их засыпки)

строительно-монтажная организация должна составить акт  освидетельствования скрытых работ по

установленной форме.

5. При укладке трубопровода под проездом засыпку траншеи на всю глубину произвести  песчаным

грунтом (крупной и средней крупности) с послойным уплотнением . Степень уплотнения не менее К>0,95

Лист

1

2

3

4

5

Наименование

Общие данные 

Генплан с сетями  В1, В0. М 1:500. 

Профиль сети В1 между кол.37(ТКР1.В0)-ПГ23(ТКР1.В0), Дом39-Дом38 

Профили сети В1 между :Дом45-Дом44, Дом41-Дом42, Дом32-Дом33,

21(сущ.)-Дом34, 31(сущ.)-Дом37, 40(сущ.)-Дом40, 34(сущ.)-Дом35,

32(сущ.)-Дом36, 2-Дом43

Таблица колодцев сети В1

Примечание

А4х3

А1

А3х3

А3

запроектированным внутриплощадочным сетям водопровода диаметром 315мм из труб 

 ПЭ 100 ПНД SDR17 ГОСТ 18599-2001 по шифру 69/13-ТКР1. В и дополнительная 

прокладка  кольцевой сети  хоз.-питьевого, противопожарного водопровода диаметром 160мм

из труб ПЭ 100 ПНД SDR17 ГОСТ 18599-2001 
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Позиция Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 
обозначение 
документа, 

опросного листа 

Код 
оборудования, 

изделия, 
материала 

Завод- 
изготовитель 

Единица 
измерени

й 

Коли-
чество 

Масса 
единицы, 

кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

 
      

201/17 - С1 – НВ.С       
      4-я очередь комплекса малоэтажной жилой застройки «Троицкая 

слобода»по адресу Московская область. город Сергиев Посад, в районе 
пос.Гражданский 

      

Изм Кол.уч Лист № док Подпись Дата 
    Внутриквартальные сети  

водопровода 
 

Стадия Лист Листов 
    

Р 1 3 Исполнил  Хасанова   
Проверил Усов   

Спецификация оборудования ООО 
«ПРОЕКТ-69»      
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ин
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од
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И
нв

.№
по

дп
 

 

 

 Водопровод хозяйственно-питьевой, противопожарный        
 В1        
         
1  Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем с         
 обрезиненным клином чугунная PN10/16  DN100 30ч39р(МЗВ)  ОАО «Водоприбор» ШТ. 10 26,0  
2 То же DN150 30ч39р(МЗВ)  ОАО «Водоприбор  1 46,0  
         
3  Тройник фланцевый ТФ Ф150х100 ГОСТ 5525-88*   ШТ. 1 41,7  
4 То же Ф300х100 ГОСТ 5525-88*   ШТ 1 101  
         
5  Крест фланцевый КФ Ф150х100 ГОСТ 5525-88*   ШТ 4 48,6  
         
6 Переход фланцевый  Ф200х150 ГОСТ 5525-88   ШТ 1 30,3  
         
8 Крест фланцевый с пожарной подставкой  Ф300х200 ГОСТ 5525-88   ШТ 1 140  
         
9 Пожарная подставка раструбная Ф150    ШТ 1 52,5  
         

10 Патрубок фланец –гладкий конец Ф150 ГОСТ 5525-88   ШТ 2 21,3  
         

11 Гидрант пожарный подземный Н=1750мм  Ф125 ГОСТ 8220-85Е   ШТ. 1   
         

12 Фланец прижимной расточенный под ПНД Ру 10 Ф100х128 ГОСТ 12820-80   ШТ. 9 3,81  



 

Позиция Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 
обозначение 
документа, 

опросного листа 

Код 
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изделия, 
материала 

Завод- 
изготовитель 

Единица 
измерени

й 

Коли-
чество 

Масса 
единицы, 

кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

 
      

201/17-С1–НВ.С 
Лист 

      2 
Изм Кол.уч Лист № док Подпись Дата 
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13 То же Ф150х178    ШТ. 13 6,92  
14  Ф300х338    ШТ 2 12,9  
         

15 Втулка под фланец ПНД 110 С ТУ 6-49-14-89    ШТ. 9   
16 Втулка под фланец ПНД 160 С ТУ 6-49-14-89    ШТ. 13   
17 Втулка под фланец ПНД 300 С ТУ 6-49-14-89    ШТ 2   
         

18 Отвод ПНД 900 Ф110    ШТ. 2   
19 Отвод ПНД 900 Ф160    ШТ 3   
20 Отвод ПНД 1250 Ф160    ШТ 1   
21 Отвод ПНД 1490 Ф160    ШТ 1   
22 Отвод ПНД 1620 Ф160    ШТ 1   
23 Отвод ПНД 1350 Ф160    ШТ 1   
         
 Трубопровод из напорных пластмассовых труб         
 ПЭ-100 питьевая SDR 17  PN0.8  ГОСТ Р18599-2001        
  Ф160х9,5    П.М. 270   
  Ф110х6,3    П.М. 205   
 Трубопровод из стальных эл.сварных труб         
 по ГОСТ 10704-91 (футляр) Ф325х6,0 

 
   П.М. 53,0   

 То же Ф377х6,0    П.М. 69,5   
 (футляры в колодце) Ф219х5,0    П.М. 2,0   
  Ф273х5,0    П.М. 2,4   
         
 Колодец водопроводный из сборных ж/б элементов Тип.пр.реш.       
 Нр.=1800мм Ф1500    ШТ 1   
 Нр.=2100мм Ф1500 901.09.11-84   ШТ 4   
 Нр.=2400мм Ф1500    ШТ 1   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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 Нр.=3000мм Ф1500    ШТ 1   
         
         
  Люк чугунный для смотровых колодцев с крышкой         
  типа "Л" ГОСТ 3634-89   ШТ 7   
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Общие данные

4-я очередь комплекса малоэтажной жилой застройки «Троицкая Слобода» по адресу:
Московская область, город Сергиев Посад,в районе пос. Гражданский

201/17-С1-НК

Стадия

Р 1
Хасанова

Усов

Внутриквартальные сети

ООО "Проект 69"

 канализации
Лист Листов

21

Кол. уч.

ГИП

Разработал

Н.контр.

Подп.
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Наружные сети канализации 

Обозначение Наименование Примечание

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

202/17-С1-НК

Ссылочные документы

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

НаименованиеОбозначение Примечание

Трубопроводная арматураКаталог компании АДЛ

общепромышленного назначения

Изделия железобетонные для круглых3.900.1-14 вып.1

колодцев водопровода и канализации.

Канализационные колодцы.т.п. 902-09-22.84

Подземные безнапорные трубопроводы из3.008.9-6/86

асбестоцементных, керамических, 

 пластмассовых и чугунных труб.

Спецификация оборудования

Прилагаемые документы

202/17-С1-НК.С

Колодцы водопроводныет.п. 901-09-11.84

1. Рабочие чертежи разработаны на основании задания на проектирование

2. Технические решения, принятые в проекте, соответствуют действующим нормам,   правилам и

стандартам СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»

3. Производство работ по прокладке наружных сетей водопровода и канализации   выполнить

 по СП 129.13330.2012.

4. В соответствии с п. 3.17 СП 129.13330.2012 монтаж трубопроводов и колодцев  (до их засыпки)

строительно-монтажная организация должна составить акт  освидетельствования скрытых работ по

установленной форме.

5. При укладке трубопровода под проездом засыпку траншеи на всю глубину произвести  песчаным

грунтом (крупной и средней крупности) с послойным уплотнением . Степень уплотнения не менее К>0,95

Общие указания

6. Бытовая  канализация

6.1. Проектом предусмотрена прокладка  самотечной сети  бытовой канализации из труб диаметром 150мм

 из полипропилена блоксополимера (РР-В) "POLYTRON ProKan" ТУ 2248-007-16965449-2016,

6.2. Глубина заложения труб 1.4- 3.60 м.

6.3. На сети монтируются колодцы из сборных железобетонных элементов по ТП902-09-22.84 . Колодцы

устанавливаются на бетонную подготовку из бетона В 15.

7. Дождевая канализация.

7.1. Проектом предусмотрена прокладка  самотечной сети  дождевой  канализации из труб

7.2. Глубина заложения труб 1.14- 3.30м.

7.3. На сети монтируются колодцы из сборных железобетонных элементов по ТП902-09-22.84 . Колодцы

устанавливаются на бетонную подготовку из бетона В 15.

8. Основными грунтами, слагающими площадку являются:

-почвенно-растительный слой - 0,3м;

- суглинок,тяжелый пылеватый,неводопроницаемый  -0.8-2.9 м

9. Подземные грунтовые воды (верховодка) вскрыты на глубине 0.3-0.2м. что соответствует

 Проектом предусматривается гидроизоляция колодцев.

10. Глубина сезонного промерзания грунтов на открытой площадке составляет 1,4 м.

-суглинок, легкий песчанистый,неводопроницаемый - 6.9-8.9м

 абсолютной отметке 219.73-227.6 м абс. м.

ТУ 2248-011-70239139-2005

диаметром 300мм-500мм из полипропилена блоксополимера (РР-В) "POLYTRON ProKan" 

ТУ 2248-007-16965449-2016, ТУ 2248-011-70239139-2005

6.4 Подключение внутриквартальных сетей предусмотрено в ранее запроектированный коллектор 

диаметром 300мм по шифру 202/17-С11-НК

7.4 Подключение внутриквартальных сетей предусмотрено в ранее запроектированный коллектор 

диаметром 600мм по шифру 202/17-С11-НК
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Наименование

Общие данные 

Генплан с сетями  К1, К2 М 1:500. 

Профили сети К2 между кол. 3-20; 20-Сущ.

Профили сети К2 между кол. 23-20; 77-66

Профили сети К2 между кол. 56-50, присоединения 

дождеприемников Д4

Профили сети К2 между кол. 68-75

присоединения дождеприемников Д6-Д12

Профили сети К2 присоединения дождеприемников Д16-Д30

Профили сети К2 присоединения дождеприемников Д34-Д44

Профили сети К2  присоединения дождеприемников Д49-Д65

Профили сети К2  присоединения дождеприемников Д67-Д84

Профили сети К1 между кол. 1-16; 47-46; 29-28

Профили сети К1 между кол. 17-9; 36-26

Профили сети К1 между кол. 40-34

Профили сети К1 между кол. 22-35

Таблица колодцев сети К2(начало)

Таблица колодцев сети К2 (продолжение 1)

Таблица колодцев сети К2 (продолжение 2)

Таблица колодцев сети К2 (окончание)

Таблица колодцев сети К1 (начало)

Таблица колодцев сети К1 (продолжение)

Таблица колодцев сети К1 (окончание)
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Внутриквартальные сети канализации

4-я очередь комплекса малоэтажной жилой застройки «Троицкая Слобода» по адресу:
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Таблица колодцев сети К1

(окончание)
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Внутриквартальные сети канализации

4-я очередь комплекса малоэтажной жилой застройки «Троицкая Слобода» по адресу:
Московская область, город Сергиев Посад,в районе пос. Гражданский.
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201/17 - С1 – НК.С       
      

4-я очередь комплекса малоэтажной жилой застройки «Троицкая слобода»  
по адресу: Московская область город Сергиев Посад, в районе пос. Гражданский       

Изм Кол.уч Лист № док Подпись Дата 
    Внутриквартальные сети  

 канализации. 
 

Стадия Лист Листов 
    

Р 1 3 Исполнил  Хасанова   
Проверил Усов   

Спецификация оборудования ООО 
«ПРОЕКТ-69»      
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 Канализация бытовая (К1)        
         
 1.Трубопровод из полипропиленовых труб с двухслойной        
 профилированной стенкой ТУ 2248-007-16965449-2016        
 «Polytron Prokan» Ф150    М 775  SN8 
  Ф150    М 235  SN16 
 2.Трубопровод из стальных эл.сварных труб         
 по ГОСТ 10704-91 (футляры в стенках колодцев) Ф219х5    М 30   
 То же Ф273х5,0    М 30   
         
 2.Трубопровод из стальных эл.сварных труб         
 по ГОСТ 10704-91 (футляры под дорогами)  Ф377х6,0    М 70   
         
 3.Колодец канализационный из сборных ж/б элементов Тип.пр.реш.       
 Ф1500  Нр=2700мм    ШТ. 4   
 Ф1000                                                                       Нр.=900мм        902.-09.22-84   ШТ. 4  17 06 19 
 Ф1000                                                                       Нр.=1200мм    ШТ 17   
 Ф1000                                                                       Нр.=1500мм    ШТ. 9   
 Ф1000                                                                       Нр.=1800мм    ШТ. 12  17 06 19 
 Ф1000                                                                       Нр.=2100мм    ШТ. 1   
 Ф1000                                                                       Нр.=2400мм    ШТ. 1   
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 4. Люк чугунный Ф700 для смотровых колодцев с крышкой         
  типа "Т" ГОСТ 3634-99   ШТ. 12  18.03.19 
  типа "Л" ГОСТ 3634-99   ШТ. 36  18.03.19 
         
 Канализация дождевая (К2)        
         
 1.Трубопровод из полипропиленовых труб с двухслойной        
 профилированной стенкой ТУ 2248-007-16965449-2016        
 «Polytron Prokan» Ф200    М 200  SN8 18.03.19 
  Ф300    М 950  SN8 
  Ф500    М 80  SN8 
         
 2.Трубопровод из стальных эл.сварных труб         
 по ГОСТ 10704-91 (футляры в стенках колодцев) Ф325х5,0    М 30   
  Ф426х5,0    М 40   
  Ф630х7,0    М 5   
         
 3.Трубопровод из стальных эл.сварных труб         
 по ГОСТ 10704-91 (футляры под дорогами)  Ф426х6,0    М 105  18.03.19 
  Ф530х6,0    М 22  18.03.19 
  Ф720х8,0    М 20  18.03.19 
         
 4.Колодец канализационный из сборных ж/б элементов Тип.пр.реш.       
 Ф1000 Нр.=900мм 902.-09.22-84   ШТ. 1   
 Ф1000 Нр=1200мм    ШТ 14   
 Ф1000 Нр=1500мм    ШТ. 15   
 Ф1000 Нр=1800мм    ШТ 7   
 Ф1000 Нр=2400мм    ШТ 7   
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 5. Дождеприемные колодцы Н=1140мм Ф1000 т.м.п. 902-09-46.88   ШТ. 9   
   То же                                      Н=1440мм Ф1000 ал.II   ШТ. 19   
     ШТ    
 6. Дождеприемник чугунный ДБ ГОСТ26008-83   ШТ. 28   
 7. Люк чугунный Ф700 для смотровых колодцев с крышкой         
  типа "Т" ГОСТ 3634-99   ШТ. 14   
  типа "Л"    ШТ. 30   
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Формат А4 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ПРОЕКТ-69» 

Свидетельство №633 от 02.02.2018 

«4-я очередь комплекса малоэтажной жилой застройки "Троицкая слобода" 

по адресу: 

Московская область город Сергиев Посад, в районе пос. Гражданский»  

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Внеквартальные сети водопровода 

201/17-С11-НВ 

Генеральный директор  А.Е. Рыбаков 

Главный инженер  проекта  А.Д. Усов      

2019



Ôîðìàò A4x3

ÎÁùèå äàííûå

4-ÿ î÷åðåäü êîìïëåêñà ìàëîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè 

 ãîðîä Ñåðãèåâ Ïîñàä â ðàéîíå ïîñ. Ãðàæäàíñêèé
 "Òðîèöêàÿ ñëîáîäà" ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü,
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Íàðóæíûå ñåòè âîäîñíàáæåíèÿ

Îáîçíà÷åíèå Íàèìåíîâàíèå Ïðèìå÷àíèå

Âåäîìîñòü îñíîâíûõ êîìïëåêòîâ ðàáî÷èõ ÷åðòåæåé

202/17-Ñ11-ÍÂ

Ëèñò

Îáùèå äàííûå 

Íàèìåíîâàíèå Ïðèìå÷àíèå

Ãåíïëàí ñ ñåòÿìè Â0, Â1 Ì 1:500. À2õ3

À2

Âåäîìîñòü ðàáî÷èõ ÷åðòåæåé îñíîâíîãî êîìïëåêòà ÍÂ

1

2

3

4

5

À4õ5

À4õ5

À4õ5

Ïðîôèëü ñåòè ìåæäó êîë. ÏÃ-30-ñóù.¹1. Äåòàëèðîâêè êîëîäöåâ.

Ïðîôèëü ñåòè Â0 ìåæäó êîë. ÏÃ-30 - ÏÃ-39, 36.1-ÏÃ-36.

Ïðîôèëè ñåòè Â0. ìåæäó êîë. ÏÃ-39 - ñóù.¹2 Äåòàëèðîâêè êîëîäöåâ

 Òàáëèöà êîëîäöåâ ñèñòåìû Â0.

Ññûëî÷íûå äîêóìåíòû

Âåäîìîñòü ññûëî÷íûõ è ïðèëàãàåìûõ äîêóìåíòîâ

ÍàèìåíîâàíèåÎáîçíà÷åíèå Ïðèìå÷àíèå

Òðóáîïðîâîäíàÿ àðìàòóðàÊàòàëîã êîìïàíèè ÀÄË

îáùåïðîìûøëåííîãî íàçíà÷åíèÿ

Èçäåëèÿ æåëåçîáåòîííûå äëÿ êðóãëûõ3.900.1-14 âûï.1

êîëîäöåâ âîäîïðîâîäà è êàíàëèçàöèè.

Ïîäçåìíûå áåçíàïîðíûå òðóáîïðîâîäû èç3.008.9-6/86

àñáåñòîöåìåíòíûõ, êåðàìè÷åñêèõ, 

 ïëàñòìàññîâûõ è ÷óãóííûõ òðóá.

Ïðèëàãàåìûå äîêóìåíòû

Êîëîäöû âîäîïðîâîäíûåò.ï. 901-09-11.84

Ñïåöèôèêàöèÿ îáîðóäîâàíèÿ207/17-Ñ11-ÍÂ.ÑÎ

1. Ðàáî÷èå ÷åðòåæè ðàçðàáîòàíû íà îñíîâàíèè çàäàíèÿ íà ïðîåêòèðîâàíèå

2. Òåõíè÷åñêèå ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå â ïðîåêòå, ñîîòâåòñòâóþò äåéñòâóþùèì íîðìàì,   

3. Ïðîèçâîäñòâî ðàáîò ïî ïðîêëàäêå íàðóæíûõ ñåòåé âîäîïðîâîäà è êàíàëèçàöèè   âûïîëíèòü

 ïî ÑÏ40-102-2000, ÑÏ129.13330-2012.

4. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.17 ÑÍèÏ 3.05.04-85 ìîíòàæ òðóáîïðîâîäîâ è êîëîäöåâ  (äî èõ çàñûïêè)

ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíàÿ îðãàíèçàöèÿ äîëæíà ñîñòàâèòü àêò  îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ ñêðûòûõ 

ðàáîò ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå.

5. Ïðè óêëàäêå òðóáîïðîâîäà ïîä ïðîåçäîì çàñûïêó òðàíøåè íà âñþ ãëóáèíó ïðîèçâåñòè  

ïåñ÷àíûì ãðóíòîì (êðóïíîé è ñðåäíåé êðóïíîñòè) ñ ïîñëîéíûì óïëîòíåíèåì . Ñòåïåíü

                                                     Îáùèå óêàçàíèÿ

 ïðàâèëàì è ñòàíäàðòàì ÑÏ 31.13330-2012 (ÑÍèÏ 2.04.02-84*) "Âîäîñíàáæåíèå. Íàðóæíûå 

6.  Õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâîé, ïðîòèâîïîæàðíûé âîäîïðîâîä (Â0).

6.1. Ïðîåêòèðóåìàÿ ñåòü âîäîïðîâîäà ïðîêëàäûâàåòñÿ íà ãëóáèíå 2.23ì-2.75ì  èç òðóá  ÏÝ100 SDR 17-Ô315õ18.7, 

 Ô160õ9.1 "ïèòüåâàÿ" ÃÎÑÒ 18599-2001.

6.2. Â ïðîåêòèðóåìûõ  âîäîïðîâîäíûõ êîëîäöàõ  óñòàíàâëèâàþòñÿ çàäâèæêè  30÷39ð(ÌÇÂ) 

ÎÀÎ "Âîäîïðèáîð"

6.3. Ôàñîííûå  ÷àñòè ïðèíÿòû ïî ÃÎÑÒ 5525-99.

6.4. Íà îòâåòâëåíèÿõ è óãëàõ ïîâîðîòîâ íàïîðíûõ òðóáîïðîâîäîâ óñòàíîâèòü æ/á óïîðû ïî ñåðèè 3.001.1-3.

6.5. Íà ñåòè ìîíòèðóþòñÿ êîëîäöû èç ñáîðíûõ æåëåçîáåòîííûõ ýëåìåíòîâ ïî ÒÏ901-09-11.84 .

7. Îñíîâíûìè ãðóíòàìè, ñëàãàþùèìè ïëîùàäêó ÿâëÿþòñÿ: 

-ïî÷âåííî-ðàñòèòåëüíûé ñëîé -                        0,3ì;

- ñóãëèíîê,òÿæåëûé ïûëåâàòûé,íåâîäîïðîíèöàåìûé  -0.8-2.9 ì

8. Ïîäçåìíûå ãðóíòîâûå âîäû (âåðõîâîäêà) âñêðûòû íà ãëóáèíå 0.3-2.0ì, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò 

 Ïðîåêòîì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ãèäðîèçîëÿöèÿ êîëîäöåâ.

9. Ãëóáèíà ñåçîííîãî ïðîìåðçàíèÿ ãðóíòîâ íà îòêðûòîé ïëîùàäêå ñîñòàâëÿåò 1,4 ì.

-ñóãëèíîê, ëåãêèé ïåñ÷àíèñòûé,íåâîäîïðîíèöàåìûé - 6.9-8.9ì

 àáñîëþòíîé îòìåòêå 219.73-227.6 ì àáñ. ì.

 Äåòàëèðîâêè êîëîäöåâ.

10. Äëÿ ñòàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ, ïðîêëàäûâàåìûõ â çåìëå, ïðåäóñìîòðåòü àíòèêîððîçèîííîå

 ïîêðûòèå âåñüìà óñèëåííîãî òèïà ïî ÃÎÑÒ 9.602-89, òàáë.6.

11. Äî íà÷àëà çåìëÿíûõ ðàáîò óòî÷íèòü ìåñòà ðàñïîëîæåíèÿ ñóùåñòâóþùèõ ïîäçåìíûõ êîììóíèêàöèé 

ïî òðàññàì ïðîåêòèðóåìûõ ñåòåé.

12. Çåìëÿíûå ðàáîòû â ìåñòàõ ïåðåñå÷åíèÿ ïðîåêòèðóåìûõ ñåòåé ñ ñóùåñòâóþùèìè

 èíæåíåðíûìè ñåòÿìè âûïîëíèòü âðó÷íóþ.ñåòè è ñîîðóæåíèÿ".

 óïëîòíåíèÿ íå ìåíåå Ê>0,95
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Äåòàëèðîâêè êîëîäöåâ. Òàáëèöà êîëîäöåâ Â0
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Позиция Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 
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опросного листа 
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Коли-
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единицы, 

кг 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

201/17-С11-НВ.СО 

«4-я очередь комплекса малоэтажной жилой застройки "Троицкая слобода" 

по адресу:  

Московская область, город Сергиев Посад, в районе пос. Гражданский» Изм Кол.уч Лист № док Подпись Дата 

Внеквартальные сети водопровода 
Стадия Лист Листов 

Р 1 2 
Исполнил Березин 

Проверил Хасанова 

Спецификация оборудования 
ООО 

«ПРОЕКТ-69» 

Формат А3 

В
за

м
.и

н
в
.№

 
П

о
д

п
. 

и
 д

ат
а
 

И
н

в
.№

п
о

д
п

 

Водопровод хозяйственно-питьевой, противопожарный 

В0 

1  Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем с 

обрезиненным клином чугунная PN10/16 Ф300 30ч39р(МЗВ) ОАО «Водоприбор» ШТ. 4 160 

2 То же Ф150 30ч39р(МЗВ) ОАО «Водоприбор» ШТ 2 46 

3 То же Ф100 30ч39р(МЗВ) ОАО «Водоприбор» ШТ 3 22 

5 Тройник фланцевый ТФ Ф300х100 ГОСТ 5525-88* ШТ. 3 101 

5.а Крест фланцевый КФ Ф300х150 ГОСТ 5525-88* ШТ 1 115 

6 Тройник фланцевый с пожарной подставкой Ф300х300 ГОСТ 5525-88* ШТ. 2 131 

11 Пожарная подставка раструбная Ф300 ГОСТ 5525-88* ШТ 3 121 

11.1 Пожарная подставка раструбная Ф150 ГОСТ 5525-88* ШТ 1 

12 Гидрант пожарный подземный Н=1500мм(ПГ36,39) ГОСТ 8220-85Е ШТ. 2 ,,, 

13 То же Н= 1750 мм (ПГ30,32,40) ГОСТ 8220 ШТ 3 

14 То же Н= 2000 мм (ПГ33) ГОСТ 8220 ШТ 1 

18 Фланец стальной приварной Ф300 ГОСТ 12820-80 ШТ. 26 12,9 

19 То же Ф150 ШТ 3 6,24 

20 То же Ф100 ШТ 3 3,81 

21 Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ Ф300 ШТ 6 57,8 

21.1 Ф150 ШТ. 2 

22 Втулка под фланец ПНД 315 С ТУ 6-49-14-89 Ф315 ШТ 26 

23 То же Ф160 ШТ 3 

24 То же Ф110 ШТ 3 



Позиция Наименование и техническая характеристика 
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кг 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

201/17-С11-НВ.СО 
Лист 

2 
Изм Кол.уч Лист № док Подпись Дата 

Формат А3 
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в
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25 Фланец глухой приварной Ф150 ГОСТ 12820-80 ШТ 1 

26 Фланец глухой приварной (на время строительства) Ф100 ГОСТ 12820-80 ШТ 4 вводы в дома 

27 То же Ф300 ГОСТ 12820-80 ШТ 2 

 Трубопровод из напорных пластмассовых труб 

ПЭ-100 питьевая SDR 17  PN1,0  ГОСТ Р18599-2001 

Ф315х18,7 М 772 

То же Ф160х9,1 П.М. 6 

Трубопровод из стальных эл.сварных труб 

по ГОСТ 10704-91(футляры в колодце) Ф530х7,0 

х4

М 15 

То же Ф377х7,0 М 0,9 

То же Ф325х7,0 М 9,9 

Трубопровод из стальных эл.сварных труб 

по ГОСТ 10704-91(футляры) Ф530х8,0 П.М. 75 

Колодец водопроводный из сборных ж/б элементов Тип.пр.реш. 

Нр.=1800мм Ф1500 901.09.11-84 ШТ 7 

Нр.=1800мм Ф2000 ШТ 1 

Нр.=1800мм Ф2500 ШТ 2 

 Люк чугунный для смотровых колодцев с крышкой 

типа "Л" ГОСТ 3634-89 ШТ 10 
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Формат А4 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ПРОЕКТ-69» 

Свидетельство №633 от 02.02.2018 

«4-я очередь комплекса малоэтажной жилой застройки "Троицкая слобода" 

по адресу: 

Московская область, город Сергиев Посад, в районе пос. Гражданский»  

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Внеквартальные сети канализации 

201/17-С11-НК 

2019 
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Формат А4 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ПРОЕКТ-69» 

Свидетельство №633 от 02.02.2018 

«4-я очередь комплекса малоэтажной жилой застройки "Троицкая слобода"   

по адресу: 

Московская область, город Сергиев Посад, в районе пос. Гражданский»  

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Внеквартальные сети канализации 

201/17-С11-НК 

Генеральный директор  А.Е. Рыбаков 

Главный инженер  проекта  А.Д. Усов      

2019



Ôîðìàò A4x3

ÎÁùèå äàííûå

4-ÿ î÷åðåäü êîìïëåêñà ìàëîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè 

 ãîðîä Ñåðãèåâ Ïîñàä â ðàéîíå ïîñ. Ãðàæäàíñêèé
 "Òðîèöêàÿ ñëîáîäà" ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü,

201/17-Ñ11-ÍÊ

Ñòàäèÿ

Ð 1
Áåðåçèí

Óñîâ

Õàñàíîâà

Âíåêâàðòàëüíûå ñåòè

ÎÎÎ "Ïðîåêò 69"

êàíàëèçàöèè

Ëèñò Ëèñòîâ

5

ÃÈÏ

Ðàçðàá.

Í. Êîíòð

Ïðîâåð.

Ïîäï.

Óñîâ

Èçì. ËèñòÏî
äï
. è
 ä
àò
à

Ñî
ãë
àñ
îâ
àí
î

Íàðóæíûå ñåòè êàíàëèçàöèè

Îáîçíà÷åíèå Íàèìåíîâàíèå Ïðèìå÷àíèå

Âåäîìîñòü îñíîâíûõ êîìïëåêòîâ ðàáî÷èõ ÷åðòåæåé

202/17-Ñ11-ÍÊ

Ëèñò

Îáùèå äàííûå 

Íàèìåíîâàíèå Ïðèìå÷àíèå

Ãåíïëàí ñ ñåòÿìè Ê0, Ê2.1. Ì 1:500. À2õ3

À2

Âåäîìîñòü ðàáî÷èõ ÷åðòåæåé îñíîâíîãî êîìïëåêòà ÍÊ

1

2

3

4

5

À4õ5

À4õ4

À4õ3

Ïðîôèëü ñåòè Ê0. Òàáëèöà êîëîäöåâ ñèñòåìû Ê0.

Ïðîôèëü ñåòè Ê2.1 ìåæäó êîëîäöàìè 1-ñóù.¹1. 

Ññûëî÷íûå äîêóìåíòû

Âåäîìîñòü ññûëî÷íûõ è ïðèëàãàåìûõ äîêóìåíòîâ

ÍàèìåíîâàíèåÎáîçíà÷åíèå Ïðèìå÷àíèå

Òðóáîïðîâîäíàÿ àðìàòóðàÊàòàëîã êîìïàíèè ÀÄË

îáùåïðîìûøëåííîãî íàçíà÷åíèÿ

Èçäåëèÿ æåëåçîáåòîííûå äëÿ êðóãëûõ3.900.1-14 âûï.1

êîëîäöåâ âîäîïðîâîäà è êàíàëèçàöèè.

Êàíàëèçàöèîííûå êîëîäöû.ò.ï. 902-09-22.84

Ïîäçåìíûå áåçíàïîðíûå òðóáîïðîâîäû èç3.008.9-6/86

àñáåñòîöåìåíòíûõ, êåðàìè÷åñêèõ, 

 ïëàñòìàññîâûõ è ÷óãóííûõ òðóá.

Ïðèëàãàåìûå äîêóìåíòû

Êàìåðû è êîëîäöû äîæäåâîé êàíàëèçàöèèò.ï. 902-09-46.88 àë.2

Äîæäåïðèåìíûå êîëîäöû

Ñïåöèôèêàöèÿ îáîðóäîâàíèÿ207/17-Ñ11-ÍÊ.ÑÎ

1. Ðàáî÷èå ÷åðòåæè ðàçðàáîòàíû íà îñíîâàíèè çàäàíèÿ íà ïðîåêòèðîâàíèå

2. Òåõíè÷åñêèå ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå â ïðîåêòå, ñîîòâåòñòâóþò äåéñòâóþùèì íîðìàì,   ïðàâèëàì è

 ÑÏ 32.13330.2012 (ÑÍèÏ 2.04.03-85 )«Êàíàëèçàöèÿ íàðóæíûå ñåòè è ñîîðóæåíèÿ» 

3. Ïðîèçâîäñòâî ðàáîò ïî ïðîêëàäêå íàðóæíûõ ñåòåé âîäîïðîâîäà è êàíàëèçàöèè   âûïîëíèòü

 ïî ÑÍèÏ 3.05.04-85, ÑÏ 40-102-2000, ÑÏ 129.13330.2012.

4. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.17 ÑÍèÏ 3.05.04-85 ìîíòàæ òðóáîïðîâîäîâ è êîëîäöåâ  (äî èõ çàñûïêè)

ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíàÿ îðãàíèçàöèÿ äîëæíà ñîñòàâèòü àêò  îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ ñêðûòûõ ðàáîò

ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå.

5. Ïðè óêëàäêå òðóáîïðîâîäà ïîä ïðîåçäîì çàñûïêó òðàíøåè íà âñþ ãëóáèíó ïðîèçâåñòè  ïåñ÷àíûì

ãðóíòîì (êðóïíîé è ñðåäíåé êðóïíîñòè) ñ ïîñëîéíûì óïëîòíåíèåì . Ñòåïåíü óïëîòíåíèÿ íå ìåíåå Ê>0,95

                                                     Îáùèå óêàçàíèÿ

6. Äîæäåâàÿ êàíàëèçàöèÿ.

6.2. Ãëóáèíà çàëîæåíèÿ òðóá 1.44- 2.25ì.

óñòàíàâëèâàþòñÿ íà áåòîííóþ ïîäãîòîâêó èç áåòîíà Â 15.

7. Îñíîâíûìè ãðóíòàìè, ñëàãàþùèìè ïëîùàäêó ÿâëÿþòñÿ: 

-ïî÷âåííî-ðàñòèòåëüíûé ñëîé -                        0,3ì;

- ñóãëèíîê,òÿæåëûé ïûëåâàòûé,íåâîäîïðîíèöàåìûé  -0.8-2.9 ì

8. Ïîäçåìíûå ãðóíòîâûå âîäû (âåðõîâîäêà) âñêðûòû íà ãëóáèíå 0.3-2.0ì, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò 

 Ïðîåêòîì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ãèäðîèçîëÿöèÿ êîëîäöåâ.

9. Ãëóáèíà ñåçîííîãî ïðîìåðçàíèÿ ãðóíòîâ íà îòêðûòîé ïëîùàäêå ñîñòàâëÿåò 1,4 ì.

-ñóãëèíîê, ëåãêèé ïåñ÷àíèñòûé,íåâîäîïðîíèöàåìûé - 6.9-8.9ì

 àáñîëþòíîé îòìåòêå 219.73-227.6 ì àáñ. ì.

 6.  Áûòîâàÿ  êàíàëèçàöèÿ

 ÍÏÂÕ Ð ÒÓ 2248-003-75245920-2005 

6.2. Ãëóáèíà çàëîæåíèÿ òðóá 1.75- 2.10 ì.

óñòàíàâëèâàþòñÿ íà áåòîííóþ ïîäãîòîâêó èç áåòîíà Â 15.

6.4. Äî íà÷àëà çåìëÿíûõ ðàáîò óòî÷íèòü ìåñòà ðàñïîëîæåíèÿ ñóùåñòâóþùèõ ïîäçåìíûõ êîììóíèêàöèé 

ïî òðàññàì ïðîåêòèðóåìûõ ñåòåé.

6.5. Çåìëÿíûå ðàáîòû â ìåñòàõ ïåðåñå÷åíèÿ ïðîåêòèðóåìûõ ñåòåé ñ ñóùåñòâóþùèìè

 èíæåíåðíûìè ñåòÿìè âûïîëíèòü âðó÷íóþ.

 Òàáëèöû êîëîäöåâ ñèñòåìû Ê2.1.

 Òàáëèöû êîëîäöåâ ñèñòåìû Ê2.1.
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Врезка в сущ. сеть хоз. - бытовой канализации

Y=2226450.00

Политрон Ф400

L = 21.7

Политрон Ф500

L = 48.0

Врезка в сущ. коллектор ливневой канализации

Политрон Ф500

L = 50.0
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Позиция Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 

обозначение 

документа, 

опросного листа 

Код 

оборудования, 

изделия, 

материала 

Завод- 

изготовитель 

Единица 

измере-

ний 

Коли-

чество 

Масса 

единицы, 

кг 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

201/17-С11-НК.СО 

«4-я очередь комплекса малоэтажной жилой застройки "Троицкая слобода" 

по адресу:  

Московская область, город Сергиев Посад, в районе пос. Гражданский»Изм Кол.уч Лист № док Подпись Дата 

Внеквартальные сети канализации 
Стадия Лист Листов 

ГИП Усов 
Р 1 2 

Исполнил Березин 20.05.19 

Проверил Хасанова 

Спецификация оборудования 
ООО 

Проект 69 

Формат А3 
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за
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в
.№
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в
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п
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д
п

 

Канализация хоз.-бытовая (К0) 

1.Трубопровод из труб НПВХ(PUC-U) Р

ТУ 2248-003-75245920-2005 Ф315х7,7 П.М. 247 SN8 

2. Колодец канализационный из сборных ж/б элементов Тип.пр.реш. 

Нр.=1200мм Ф1000 902.-09.22-84 ШТ 2 

Нр.=1500мм Ф1000 ШТ 3 

Нр.=1800мм Ф1000 ШТ 5 

4. Люк чугунный Ф700 для смотровых колодцев с крышкой

типа "Л" ГОСТ 3634-99 ШТ. 10 

11. Трубопровод из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91 

(футляры на под дорогами) Ф630х8.0 П.М. 17 ГНБ(прокол) 



Позиция Наименование и техническая характеристика 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

201/17-С11-НК.СО
Лист 

2 
Изм Кол.уч Лист № док Подпись Дата 
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Канализация дождевая (К2.1) 

1.Трубопровод из полиэтиленовых гофрированных труб

Политрон ТУ 2248-007-16965449-2016 Ф300 18.05.19 М 33 SN8 

Ф400 М 178 SN8 

Ф500 М 148 SN8 

2.Трубопровод из стальных эл.сварных труб

по ГОСТ 10704-91 (футляры под дорогами) 

Ф530х8.0 М 14 ГНБ(прокол) 

Ф620х8.0 М 14 ГНБ(прокол) 

Ф720х8.0 М 11 ГНБ(прокол) 

5.Колодец канализационный из сборных ж/б элементов

Нр.=1200мм (Д3; Д6; Д9) Ф1000 Тип.пр.реш ШТ 3 

Нр.=1500мм Ф1000 902.-09.22-84 ШТ 1 

Нр.=1800мм Ф1000 ШТ 4 

Нр.=1800мм Ф1500 ШТ 1 

Нр.=2400мм Ф1500 ШТ 1 

6. Дождеприемные колодцы Н=1440мм т.м.п. 902-09-46.88 

с люками ДБ (Д2; Д5; Д8) Ф1000 ШТ. 3 

7. Люк чугунный Ф700 для смотровых колодцев с крышкой

типа "Л" ГОСТ 3634-99 ШТ. 7 

8. Люк чугунный с дождеприемной решеткой ДК ШТ 3 

9. Врезка в существующий колодец ШТ 2 
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